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Impressum 

Dieser Bericht wurde vom Mag. Mathias Eichinger im Auftrag der Gemeinde 

Dunkelsteinerwald verfasst.  

Kontakt: meichinger@hluwyspertal.ac.at 

   07415/7249-20 
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Vorwort 

Sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates! 

 

Das NÖ Energieeffizienzgesetz 2012 (NÖ EEG 2012, LGBL Nr. 7830-0) sieht unter anderem 

die Installierung eines Energiebeauftragten für Gemeindegebäude als auch die regelmäßige 

Führung der Energiebuchhaltung für Gemeindegebäude sowie einmal jährlich die Erstellung 

und Darlegung eines Gemeinde-Energie-Berichts vor. 

 

Mit gegenständlichem Bericht komme ich den genannten gesetzlichen Verpflichtungen als 

Energiebeauftragte/r der Gemeinde Dunkelsteinerwald nach. 

 

Für die Führung der Energiebuchhaltung wird das Online-Energiebuchhaltungs-Tool 

SIEMENS Energy Monitoring & Control Solution genutzt, welches den Gemeinden seitens 

des Landes Niederösterreich zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung gestellt wird.   
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1. Objektübersicht 

Zu Beginn des Gemeinde-Energie-Berichtes wird ein Überblick über die erfassten Objekte 

in der Energiebuchhaltung gegeben. Auf den folgenden Seiten des Gemeinde-Energie-

Berichtes wird eine Zusammenfassung des gesamten Gemeinde-Energieverbrauchs 

dargestellt und eine Empfehlung der/des Energiebeauftragten ausgesprochen. 

Anschließend wird für jedes Gebäude eine Detailauswertung vorgenommen. 

1.1 Gebäude                                  
 

LW =Label/Benchmark Wärme 

LS = Label/Benchmark Strom 

Nutzung Gebäude Fläche Wärme 

(kWh) 
Strom 

(kWh) 
Wasser 

(m3) 
LW LS 

 

Arzthaus/Ordination(AH) 
Arztpraxis_Gansbach mit 

PV (Dr. Denk) 
104 4.779 

1.352 87 
B B 

Arzthaus/Ordination(AH) 
Zahnarztpraxis_Gansbach 

(Schwarzinger) 
129 6.209 

780 24 
B A 

Feuerwehr(FF) FF_Haus_Gansbach 60 0 4571 24 kA G 

Feuerwehr(FF) FF_Haus_Gerolding 238 0 6.286 6 kA E 

Feuerwehr(FF) FF_Haus_Häusling 200 0 6.149 0 kA F 

Feuerwehr(FF) FF_Haus_Mauer 140 0 13.142 25 kA G 

Gemeindeamt(GA) Gemeindeamt_Gansbach 110 7.933 2.784 19 C E 

Gemeindeamt(GA) 
Gemeindeamt_Gerolding 

mit PV 
438 48.252 

8.364 90 
E D 

Gemeindeamt(GA) Gemeindeamt_Mauer 200 0 4.428 9 kA D 

Kindergarten(KG) 
KiGa_Gansbach mit PV 

Anlage 
550 36.605 

5.094 71 
C B 

Kindergarten(KG) 
KiGa_Mauer mit PV-

Anlage 
615 59.327 

3.451  
D B 
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Musikheim(MH) Musikheim_Gerolding 160 6.707 0 34 B kA 

Musikheim(MH) Musikheim_Mauer 269 69.452 0 70 G kA 

Schule-Volksschule(VS) 
Volksschule_Gansbach 

mit PV 
557 60.776 

4.947 141 
E B 

Schule-Volksschule(VS) 
Volksschule_Gerolding 

mit PV 
1.684 65.410 

17.336 57 
B C 

Sonderbauten(SON) ASBÖ Gansbach  0 3.232 106 kA kA 

Sonderbauten(SON) 
Frisör und Nah und Frisch 

Gemeindeplatz 3 
161 12.078 

0 40 
C kA 

Sonderbauten(SON) Jugendtreff_Gerolding 73 5.426 933 19 C B 

Sonderbauten(SON) 
Öffentl. WC in Kirche 

Mauer 
 0 

0 22 
kA kA 

Sonderbauten(SON) 
Öffentl. WC Kirche 

Gerolding 
 0 

0 29 
kA kA 

Sonderbauten(SON) Pfarramt Gansbach  0 0 32 kA kA 

Sonderbauten(SON) Sparmarkt Gansbach 447 33.394 0 170 C kA 

Sonderbauten(SON) Sportplatz GFSU 168 0 2505 2 kA B 

Veranstaltungszentrum(VAZ) Bürgertreff Mauer 170 59.327 2465 70 G C 

Veranstaltungszentrum(VAZ) GVZ_Gerolding 200 0 1528 11 kA B 

Veranstaltungszentrum(VAZ) LJ_Daxberg 67 0 630 0 kA B 

Veranstaltungszentrum(VAZ) 
VAZ_Gansbach mit PV-

Anlage 
100 0 

4571 24 
kA G 

Wohngebäude(WG) 
Alle Wohnungen im GA 

Gansbach 
296 17.230 

477 0 
C A 

Wohngebäude(WG) Arztwohnung Dr. Denk 141 13.641 0 0 E kA 

  7.277 506.608 95.026 1.251   
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Zu Erläuterung: Das Label/Benchmark dividiert den Gesamtverbrauch an jeweils Wärme und 

Strom eines Gebäudes durch dessen Fläche, und man erhält dadurch einen Wert in kWh/m². 

Dieser Wert wird Gebäuden gleicher Nutzung gegenüber gestellt (z.B. wird der Kindergarten 

mit allen anderen Kindergärten in der NÖ Buchhaltung verglichen, und man erhält dadurch 

eine Farbskala, die von sehr energieeffizient (Kategorie A) bis zu sehr hohem 

Energieverbrauch (Kategorie G) geht. 

 

1.2 Anlagen 

 

Anlage Wärme 

(kWh) 
Strom 

(kWh) 
Wasser 

(m3) 

ASZ Gerolding mit PV 0 46.108 0 

Freibad_Gerolding mit PV 0 17.228 583 

Hochbehälter 0 78.613 0 

Kinderspielplatz Süssgraben/Mauer 0 0 2 

Kläranlage mit PV Gansbach 0 96.445 1.228 

Kläranlage_Gerolding mit PV 0 72.137 740 

Kläranlagen 0 27.656 0 

Leichenhalle_Gansbach 0 200 0 

Leichenhalle_Gerolding 0 1.893 0 

Pumpwerke 0 25.525 0 

Sakralgebäude 0 5.655 0 

Sportplatz Gansbach 0 0 33 

Sportplatz Mauer 0 0 12 

Straßenbeleuchtung_mit_Zähler 0 69.159 0 

Infostand Mauer 0 293 0 

Tennisclub Gansbach 0 0 19 

Tennisplatz Mauer 0 0 185 

 0 4440.913 2.800 
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1.3 Energieproduktionsanlagen 
 

Anlage Wärme (kWh) Strom (kWh) 

PV am Freibad Gerolding 0 9.858 

PV am Gemeindeamt Gerolding 0 8.866 

PV ASZ Gerolding 0 47.995 

PV auf Ärztehaus 0 3.089 

PV auf Kindergarten Gansbach 0 4.988 

PV auf Kläranlage Gerolding 0 38.559 

PV auf VS Gansbach 0 6.761 

PV auf VS Gerolding 0 8.695 

PV KiGa Mauer 0 9.178 

PV Kläranlage Gansbach 0 12.242 

PV VAZ Gansbach 0 5.929 

 0 156.160 

 

1.4 Fuhrpark 

Fuhrpark Bau- 

jahr 
Diesel 

(#) 

 

Benzin 

(#) 
Elektro 

(#) 
andere 

(#) 
Diesel 

(kWh) 
Benzin 

(kWh) 
Strom 

(kWh) 
andere 

(kWh) 

Peugeot_EXP_222_ME835BB 2003 1 0 0 0 8.711 0 0 0 

Renault_Kangoo_ME982CS 2005 1 0 0 0 9.450 0 0 0 

Traktor_ME672DX 2014 1 0 0 0 10.336 0 0 0 

VW70_ME95AT 2001 1 0 0 0 22.986 0 0 0 

  4 0 0 0 51.483 0 0 0 
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2. Gemeindezusammenfassung 

2.1 Energieverbrauch in der Gemeinde 

 

Gesamtüberblick: Wärmeverbrauch der Gebäude 

 

 

 

Hinsichtlich des Wärmeverbrauchs sind die größten Verbraucher in der Gemeinde das 

Musikheim Mauer und die Volksschulen. 
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Gesamtüberblick: Stromverbrauch der Gebäude 

 

 

 

Der größte Stromverbraucher bei den Gebäuden ist die Volksschule Gerolding, gefolgt vom 

FF-Haus Mauer und dem Gemeindeamt Gerolding. 
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Gesamtüberblick: Wasserverbrauch der Gebäude in m³ 

 

 

 

Der größte Wasserverbraucher ist der Sparmarkt Gansbach, gefolgt von der VS Gansbach 

und dem ASBÖ Gansbach. 
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Gesamtüberblick: Energieverbrauch der Anlagen 

 

 

 

Den größten Anteil am Stromverbrauch der Anlagen hat die Kläranlage Gansbach, gefolgt 

von den Hochbehältern und der Kläranlage Gerolding. 
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Gesamtüberblick: Wasserverbrauch der Anlagen  

 

 

 

Bei den Anlagen ist der größte Wasserverbraucher die Kläranlage Gansbach, gefolgt von der 

Kläranlage Gerolding und dem Freibad Gerolding. 
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Gesamtüberblick: Treibstoffverbrauch des Fuhrparks in Litern 

 

 

Den größten Verbrauch hat der VW 70, gefolgt vom Traktor. 
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2.2 Entwicklung des Energieverbrauchs auf Gemeindeebene 

 

Wärmeverbrauch 2019-2023 in kWh 

 

Während der Biomasseverbrauch in den Gebäuden wieder leicht angestiegen ist, konnte der 

Dieselverbrauch der Fahrzeuge 2023 wieder gesenkt werden. 
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Stromverbrauch 2019-2023 in kWh 

 

Alle Verbraucher zusammengenommen, ist der Stromverbrauch 2023 wieder gesunken. 
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Wasserverbrauch 2019-2023 in m³ 

 

Der Wasserverbrauch ist 2023 wieder deutlich angestiegen, bleibt aber noch unter den 

Verbrauch von 2021 und davor. 

 

Betrachtet man den Wasserverbrauch seit 2013, sieht man, dass dieser extrem schwankt.  
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Treibstoffverbrauch 2019-2023 in Litern 

 

 

Beim Fuhrpark ist der Verbrauch wieder deutlich gesunken, das betrifft sämtliche Fahrzeuge. 
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2.3 Erneuerbare Energie/CO2 Ausstoß 

 

Gesamtüberblick: Stromproduktion der PV-Anlagen 

 

 

Der meiste Strom wird von der PV-Anlage am ASZ Gerolding produziert. 
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Entwicklung der Stromproduktion der PV-Anlagen 

 

Die Gesamtproduktion ging 2023 leicht zurück. 

 

Gesamtüberblick: CO2-Ausstoß der Gemeindeobjekte 

 

Bei den Gebäuden sind die größten CO2-Emittenten die Volksschule, das FF-Haus Mauer 

und das FF-Haus Gerolding (siehe auch nachfolgende Tabelle). 
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Bei den Anlagen sind die größten CO2-Emittenten die Kläranlage Gansbach, die 

Hochbehälter und die Kläranlage Gerolding – dies über den CO2-Anteil am österreichischen 

Strom-Mix. Siehe auch nachfolgende Tabelle. 
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CO2-Emissionen seit 2019 in kg 

 

 

Im Jahr 2023 gingen die CO2-Emissionen nur leicht zurück – Verantwortlich dafür ist  

überwiegend eine Einsparung beim Treibstoffverbrauch.   
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3. Interpretation der Daten durch den Energiebeauftragten 

 

Folgende Gebäude und Anlagen sollten näher betrachtet werden: 

• Sämtliche FF Häuser: Stromverbrauch für eine Feuerwehr überhöht; FF Mauer: Auch 

starker Anstieg beim Wasserverbrauch. 

• Gemeindeamt Gansbach: Stromverbrauch über dem Durchschnitt für Gemeindeämter 

• Gemeindeamt Gerolding:  Wärmeverbrauch über dem Durchschnitt für ein 

Gemeindeamt, Stromverbrauch auf dem zweithöchsten Stand seit Beginn der 

Energiebuchhaltung. 

• Kindergarten Mauer: Wärmeverbrauch hat sich 2023 fast verdoppelt! 

• Musikheim Mauer: Wärmeverbrauch für ein Musikheim überhöht und 2023 extrem 

angestiegen – evtl. Ablesefehler? 

• VS Gansbach: Wärmeverbrauch über dem Durchschnitt für eine Volksschule in NÖ. 

• Öffentliches WC Kirche Gerolding: Wasserverbrauch war noch nie so hoch wie 2023. 

• Bürgertreff Mauer: Wärmeverbrauch in der schlechtesten Verbrauchskategorie, aber 

auch hier wieder virtuelle Verzählerung. Analog zu Musik und Kindergarten Mauer hat 

sich der Wärmeverbrauch 2023 fast verdoppelt. 

• VAZ Gansbach: Stromverbrauch in der schlechtesten Effizienzkategorie für 

Veranstaltungszentren, aber auch hier wieder virtuelle Verzählerung. 

• Arztwohnung Dr. Denk: Wärmeverbrauch über dem Durchschnitt für eine Wohnung. 

• ASZ Gerolding: Stromverbrauch steigt seit 2019. 

• Kirchenanstrahlung Gerolding: Deutliche Verbrauchssteigerung 2023. 

• Tennisclub Gansbach: Wasserverbrauch bleibt auf relativ hohem Niveau. 
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4. Empfehlungen durch den Energiebeauftragten 

 

a. Abklärung der Verbrauchssteigerungen bei den im Kapitel 3 angeführten 

Objekten. 

b. Installation von Subzählern für Wasser in der Arztpraxis und Zahnarztpraxis. 

c. Installation von Subzählern für Strom und Wasser in FF Gansbach und VAZ 

Gansbach. 

d.  Installation von Subzählern für Wasser, Wärme und Strom im Bürgertreff Mauer 

e. Abklärung Wärmezählersituation im Musikheim Mauer: Ist die Fußbodenheizung 

der einzige nötige Wärmezähler? Installation eines Subzählers für Wasser im 

Musikheim Mauer. 

f. Installation von Strom- und Wärmesubzählern im Kindergarten Mauer. 

 

Weitergehende Energieberatungen sind seitens der Energieberatung NÖ möglich (siehe 1. 

Link auf der letzten Seite dieses Berichts). 
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5. Gebäude im landesweiten Vergleich (Benchmarks) 
 

 

5.1 Arztpraxis Gansbach mit PV (Dr. Denk) 

 

Nutzung Gebäude Fläche Wärme 

(kWh) 
Strom 

(kWh) 
Wasser 

(m3) 
LW LS 

 

Arzthaus/Ordination(AH) 
Arztpraxis_Gansbach mit 

PV (Dr. Denk) 
104 4.779 

1352 87 
B B 

 

Die Arztpraxis Gansbach weist im Vergleich mit den anderen Arztpraxen in der Datenbank 

Wärmeverbräuche und Stromverbräuche auf, die in der zweiten Effizienzkategorie liegen. 

Der Stromzähler wird mit dem Zahnarzt geteilt, 73% davon (und damit die Basis für obiges 

Strombenchmark) fließen in die Arztpraxis von Dr. Denk ein. 
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Wärmeverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Der Boiler für das Warmwasser ist mittlerweile außer Betrieb, weswegen, der 

Wärmeverbrauch stark zurück gegangen ist. 
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Stromverbrauch seit 2020 in kWh 

 

Der Stromverbrauch ist 2023 auf weniger als die Hälfte des Jahres 2022 gesunken. 
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Wasserverbrauch seit 2019 in m³ 

 

Der Wasserzähler ist ein eigener Zähler, der Verbrauch ist 2023 wieder um 90% 

angestiegen, hat sich also fast verdoppelt, ist aber noch weit unter dem Verbrauch von 2020.  
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5.2 Zahnarztpraxis Gansbach 
 

Nutzung Gebäude Fläche Wärme 

(kWh) 
Strom 

(kWh) 
Wasser 

(m3) 
LW LS 

 

Arzthaus/Ordination(AH) 
Zahnarztpraxis_Gansbach 

(Schwarzinger) 
129 6.209 

780 24 
B A 

 

Der Wärmeverbrauch der Zahnarztpraxis liegt in der zweitbesten Kategorie für Arztpraxen, 

der Stromverbrauch ist in der besten Effizienzkategorie. Dazu muss man aber wissen, dass 

der Stromzähler ein virtueller ist, der 27% vom gemeinsamen Zähler der Zahnarztpraxis 

Schwarzinger zuteilt. 

 

Wärmeverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Der Wärmeverbrauch der Zahnarztpraxis konnte 2023 noch weiter gesenkt werden. 
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Das ist tatsächlich der niedrigste Wärmeverbrauch seit Beginn der Energiebuchhaltung. 

Stromverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Der Stromverbrauch (nur Bezug) ist analog zum Allgemeinmediziner wieder gesunken. 
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Wasserverbrauch seit 2019 in m³ 

 

Der Wasserverbrauch wird mit 27% der Zahnarztpraxis zugeschlagen, hier sieht man dann 

logischerweise denselben Verlauf wie bei der Arztpraxis.  
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5.3 FF Haus Gansbach 

 

Nutzung Gebäude Fläche Wärme 

(kWh) 
Strom 

(kWh) 
Wasser 

(m3) 
LW LS 

 

Feuerwehr(FF) FF_Haus_Gansbach 60 0 4571 24 kA G 

 

Die FF Gansbach befindet sich im selben Gebäude wie das Veranstaltungszentrum, daher 

ist die Aufteilung virtuell. Hier git es keine Wärme in der Energiebuchhaltung, und der 

Verbrauch am Stromzähler wird zu 50% der FF zugeschlagen. Dies führt zu einem 

Benchmark in der schlechtesten Strom-Effizienzkategorie, was aber an einer Stromheizung 

liegen kann. 

Stromverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Der Stromverbrauch ist 2023 wieder um fast 24% angestiegen.  
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Wasserverbrauch seit 2019 in m³ 

 

Der Wasserverbrauch ist 2023 ebenfalls angestiegen, und zwar um ca. 21% ist aber immer 

noch sehr niedrig verglichen mit den Jahren 2021 und davor. 
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5.4 FF Haus Gerolding 

 

Nutzung Gebäude Fläche Wärme 

(kWh) 
Strom 

(kWh) 
Wasser 

(m3) 
LW LS 

 

Feuerwehr(FF) FF_Haus_Gerolding 238 0 6.286 6 kA E 

 

Im FF Haus werden nur Strom und Wasser bilanziert, weswegen es kein Wärmebenchmark 

gibt. Der Stromverbrauch liegt in über dem Durchschnitt für NÖ Feuerwehren. 

 

Stromverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Der Stromverbrauch ist 2023 um 42% weiter gesunken. 
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Wasserverbrauch seit 2019 in m³ 

 

Der Wasserverbrauch ist 2023 nur mehr 2/3 des Verbrauchs von 2022. 
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5.5 FF Haus Häusling 

 

Nutzung Gebäude Fläche Wärme 

(kWh) 
Strom 

(kWh) 
Wasser 

(m3) 
LW LS 

 

Feuerwehr(FF) FF_Haus_Häusling 200 0 6.149 0 kA F 

 

Im FF Haus Häusling wird nur Strom verbraucht, weswegen es auch kein Wärmebenchmark 

gibt. Der Stromverbrauch in der FF Häusling liegt in der zweitschlechtesten Kategorie für 

Feuerwehren – da kann eine Stromheizung der Grund sein. 

 

Stromverbrauch seit 2019 in kWh 

 

2023 ist der Stromverbrauch wieder um 18% gefallen. 
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5.6 FF Haus Mauer 

 

Nutzung Gebäude Fläche Wärme 

(kWh) 
Strom 

(kWh) 
Wasser 

(m3) 
LW LS 

 

Feuerwehr(FF) FF_Haus_Mauer 140 0 13.142 25 kA G 

 

Im FF Haus Mauer wird ebenfalls keine Wärme bilanziert, der Stromverbrauch ist dafür 

enorm hoch. 

 

Stromverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Der Stromverbrauch ist hier 2023 leicht zurück gegangen. 

 

2021 war der höchste Verbrauch seit Beginn der Energiebuchhaltung, 2022 war er nur leicht 

darunter. 
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Wasserverbrauch seit 2019 in m³ 

 

Der Wasserverbrauch ist auch massiv angestiegen und auf dem Höchstwert seit Beginn der 

Energiebuchhaltung. 
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5.7 Gemeindeamt Gansbach 

 

Nutzung Gebäude Fläche Wärme 

(kWh) 
Strom 

(kWh) 
Wasser 

(m3) 
LW LS 

 

Gemeindeamt(GA) Gemeindeamt_Gansbach 110 7.933 2.784 19 C E 

 

Das Gemeindeamt Gansbach hat Wärmeverbräuche, die unter dem Durchschnitt für ein 

Gemeindeamt in NÖ liegen, der Stromverbrauch ist aber über dem Durchschnitt. 

 

Wärmeverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Die Wärmeverbräuche schwanken offenbar stark mit der Witterung.  
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Stromverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Der Stromverbrauch hingegen geht seit 2020 jedes Jahr zurück. 
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Wasserverbrauch seit 2019 in m³ 

 

2019 war offenbar ein Ausreißer, der sich nicht mehr wiederholt hat. 

 

2019 war auch das Jahr mit dem meisten Verbrauch seit Beginn der Energiebuchhaltung. 
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5.8  Gemeindeamt Gerolding mit PV 

 

Nutzung Gebäude Fläche Wärme 

(kWh) 
Strom 

(kWh) 
Wasser 

(m3) 
LW LS 

 

Gemeindeamt(GA) 
Gemeindeamt_Gerolding 

mit PV 
438 48.252 

8.364 90 
E D 

 

Das Gemeindeamt Gerolding liegt hinsichtlich seiner Wärmeverbräuche über dem 

Durchschnitt für Gemeindeämter in NÖ, der Stromverbrauch liegt im Durchschnitt. 

 

Wärmeverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Der Wärmeverbrauch schwankt offenbar stärker mit der Witterung und ist 2023 wieder leicht 

angestiegen. 
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Stromverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Unter Berücksichtigung des Bezuges vom Netz, der PV-Eigenproduktion und der 

Rücklieferung des überschüssigen Stromes ergeben sich seit 2021 vollständige Werte  2023 

ist der Verbrauch wieder leicht gestiegen.  
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Wasserverbrauch seit 2019 in m³ 

 

Der Wasserverbrauch 2023 wieder um 38% angestiegen. 
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5.9  Gemeindeamt Mauer 

 

Nutzung Gebäude Fläche Wärme 

(kWh) 
Strom 

(kWh) 
Wasser 

(m3) 
LW LS 

 

Gemeindeamt(GA) Gemeindeamt_Mauer 200 0 4.428 9 kA D 

 

Im Gemeindeamt Mauer wird nur Strom bilanziert, der Verbrauch liegt im Durchschnitt für 

Gemeindeämter in NÖ. 

 

Stromverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Der Stromverbrauch ist extrem zurück gegangen und war 2022 weniger als halb so hoch wie 

2020 und davor.2023 ist er nur minimal angestiegen. 
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So niedrig war der Stromverbrauch hier noch nie. 

 

Wasserverbrauch seit 2019 in m³ 

 

Der Wasserverbrauch ist 2023 wieder um 47% zurück gegangen – fast auf die Hälfte des 

Vorjahresverbrauchs.  



Gemeinde-Energie-Bericht 2023, Dunkelsteinerwald 
 

Version 12-03-2025 
 Seite 47 

 

5.10  KiGa Gansbach mit PV Anlage 

 

Nutzung Gebäude Fläche Wärme 

(kWh) 
Strom 

(kWh) 
Wasser 

(m3) 
LW LS 

 

Kindergarten(KG) 
KiGa_Gansbach mit PV 

Anlage 
550 36.605 

5.094 71 
C B 

 

Der Kindergarten Gansbach hat einen Wärmeverbrauch, welcher eine Kategorie unter dem 

Durchschnitt für NÖ Kindergärten liegt, der Stromverbrauch ist sogar in der zweitbesten 

Effizienzkategorie.  

 

Wärmeverbrauch ab 2019 in kWh 

 

Hier ist der Verbrauch 2022 wieder auf das übliche Niveau zurück gegangen und 2023 noch 

leicht gesunken. 
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Stromverbrauch ab 2019 in kWh 

 

Der Stromverbrauch ist 2023 wieder leicht angestiegen. 
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Wasserverbrauch 2019 in m³ 

 

Der Wasserverbrauch ist 2022 stark zurück gegangen und hat sich 2023 weiter leicht 

verringert. 
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5.11  KiGa Mauer mit PV Anlage 

 

Nutzung Gebäude Fläche Wärme 

(kWh) 
Strom 

(kWh) 
Wasser 

(m3) 
LW LS 

 

Kindergarten(KG) 
KiGa_Mauer mit PV-

Anlage 
615 59.327 

3.451  
D B 

 

Der Kindergarten Mauer teilt sich ein Gebäude mit dem Musikverein und dem Bürgertreff. 

Die Konsequenz daraus ist virtuelle Verzählerung in diesen Objekten. 

33% der Verbräuche aller 3 Medien (Wärme, Wasser, Strom) werden dem Kindergarten 

zugeschlagen, und auf dieser Basis weist er einen Wärmeverbrauch im Durchschnitt für 

Kindergärten auf, während der Stromverbrauch der in der zweitbesten Effizienzkategorie für 

Kindergärten liegt. 

 

Wärmeverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Der Wärmeverbrauch ist bis 2023 extrem angestiegen.  
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So hoch war der Wärmeverbrauch hier noch nie – kann die Ablesung stimmen? 

 

Stromverbrauch seit 2021 in kWh 

 

Der Stromverbrauch ist 2023 deutlich angestiegen; hier liegen vollständige Daten zur 

Berücksichtigung der PV-Anlage seit 2021 vor.  
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Wasserverbrauch seit 2019 in m³ 

 

Der Kindergarten Mauer hat einen virtuellen Wasserzähler, der 1/3 des Verbrauchs des 

Hauptgebäudes (Kindergarten, Musik und Veranstaltungszentrum) dem Kindergarten 

zuweist. Für alle diese 3 Nutzer gilt, dass die Verbräuche 2020/21 extrem hoch waren und 

dann offenbar auf ein übliches Niveau zurück gingen. 
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5.12  Musikheim Gerolding 

 

Nutzung Gebäude Fläche Wärme 

(kWh) 
Strom 

(kWh) 
Wasser 

(m3) 
LW LS 

 

Musikheim(MH) Musikheim_Gerolding 160 6.707 0 34 B kA 

 

Im Musikheim Gerolding wird nur der Wärmeverbrauch bilanziert, und dieser liegt in der 

zweitbesten Effizienzkategorie für Musikheime in NÖ. Der Strom wird seit 2017 selbst 

bezahlt. 

 

Wärmeverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Der Wärmerbrauch hat sich 2023 wieder leicht verringert. 

 

  



Gemeinde-Energie-Bericht 2023, Dunkelsteinerwald 
 

Version 12-03-2025 
 Seite 54 

 

Wasserverbrauch seit 2019 in m³ 

 

Der Wasserzähler ist ein virtueller Zähler, dem 20% am Gesamtverbrauch vom 

Gemeindeamt Gerolding zugerechnet werden, die Entwicklungstendenz ist logischerweise 

dieselbe. 
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5.13  Musikheim Mauer 

 

Nutzung Gebäude Fläche Wärme 

(kWh) 
Strom 

(kWh) 
Wasser 

(m3) 
LW LS 

 

Musikheim(MH) Musikheim_Mauer 269 69.452 0 70 G kA 

 

Im Musikheim Mauer wird ausschließlich Wärme bilanziert und es liegt in der schlechtesten 

Kategorie für Musikheime. 

Der Wärmeverbrauch hier setzt sich zusammen aus 33% am gemeinsamen Zähler mit dem 

VAZ und Kindergarten Mauer, sowie gibt es seit 01.06.22 hier eine Fußbodenheizung, deren 

Wärmeverbrauch dazu gerechnet wird. 

Wärmeverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Der Wärmeverbrauch hat sich 2023 fast verdoppelt! Dies liegt am Hauptzähler im KiGa 

Mauer mit eventuellem Kommafehler in der letzten Ablesung vom November 2023. 
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Wasserverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Der Wasserzähler ist auch ein virtueller Zähler mit 33% Verbrauchsanteil am gemeinsamen 

Zähler, und der Verlauf der Verbräuche ist daher ident mit dem Kindergarten und dem VAZ 

Mauer. 
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5.14  Volksschule Gansbach mit PV 

 

Nutzung Gebäude Fläche Wärme 

(kWh) 
Strom 

(kWh) 
Wasser 

(m3) 
LW LS 

 

Schule-Volksschule(VS) 
Volksschule_Gansbach 

mit PV 
557 60.776 

4.947 141 
E B 

 

Der Wärmeverbrauch der VS Gansbach liegt über dem Durchschnitt VS, der Stromverbrauch 

ist sogar in der zweitbesten Effizienzkategorie. 

Wärmeverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Der Wärmeverbrauch war 2020 sehr viel höher, was evtl. mit häufigem Lüften in der Corona-

Zeit zu tun haben könnte. Der Verbrauch von 2022 war um 49% weniger als der 2020er 

Verbrauch, und seitdem ändert sich der Wärmeverbrauch kaum. 

  



Gemeinde-Energie-Bericht 2023, Dunkelsteinerwald 
 

Version 12-03-2025 
 Seite 58 

 

Stromverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Der Stromverbrauch ist 2023 wieder angestiegen, blieb aber noch unter dem Verbrauch von 

2021. 
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Wasserverbrauch seit 2019 in m³ 

 

Beim Wasserverbrauch betrug die Steigerung im Jahr 2023 63%. 

 

Betrachtet man den Wasserverbrauch der VS Gansbach langfristig, gab es schon einmal 

höhere Verbräuche.  
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5.15  Volksschule Gerolding mit PV 

 

Nutzung Gebäude Fläche Wärme 

(kWh) 
Strom 

(kWh) 
Wasser 

(m3) 
LW LS 

 

Schule-Volksschule(VS) 
Volksschule_Gerolding 

mit PV 
1.684 65.410 

17.336 57 
B C 

 

Die Volksschule Gerolding ist sehr energieeffizient für eine Volksschule in NÖ: Der 

Wärmeverbrauch liegt in der zweitbesten Effizienzkategorie für Volksschulen in NÖ, der 

Stromverbrauch liegt unter dem Durchschnitt.  

 

Wärmeverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Der Wärmeverbrauch der Volkschule hatte 2021 offenbar einen Ausreißer und war 2022 

wieder in einem normalen Bereich, 2023 ging er nochmal um fast auf die Hälfte zurück. 
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Stromverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Der Stromverbrauch der Volksschule Gerolding ist 2023 auf einen 5-Jahres-Höchstwert 

angestiegen. Allerdings waren die Stromverbräuche 2013-2018 durchwegs jedes Jahr höher. 

 

  



Gemeinde-Energie-Bericht 2023, Dunkelsteinerwald 
 

Version 12-03-2025 
 Seite 62 

 

Wasserverbrauch seit 2019 in m³ 

 

Der Wasserverbrauch hat sich 2023 deutlich um mehr als 1/3 gesteigert. 

 

Dies ist allerdings nicht der höchste jemals hier verzeichnete Wasserverbrauch. 
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5.16  ASBÖ Gansbach 

 

Nutzung Gebäude Fläche Wärme 

(kWh) 
Strom 

(kWh) 
Wasser 

(m3) 
LW LS 

 

Sonderbauten(SON) ASBÖ Gansbach  0 3.232 106 kA kA 

 

Beim ASBÖ wurde bisher keine Fläche eingegeben, weswegen es hier kein Benchmark gibt. 

 

Stromverbrauch seit 2020 in kWh 

 

Seit 2020 gibt es hier einen Stromzähler für eine Wohnung, der offenbar in etwa 3.500 kWh 

pro Jahr verbraucht und dessen Verbrauch leicht rückläufig ist. 
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Wasserverbrauch seit 2019 in m³ 

 

Der Wasserverbrauch schwankt über die Jahre gesehen nur leicht. 
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5.17  Frisör und Nah und Frisch/Gemeindeplatz 3 

 

Nutzung Gebäude Fläche Wärme 

(kWh) 
Strom 

(kWh) 
Wasser 

(m3) 
LW LS 

 

Sonderbauten(SON) 
Frisör und Nah und Frisch 

Gemeindeplatz 3 
161 12.078 

0 40 
C kA 

 

Das Gebäude, in dem sich der Frisör und Nah und Frisch befinden hat keinen Stromzähler, 

der Wärmeverbrauch liegt unter dem Durchschnitt der sehr heterogenen Kategorie der 

Sonderbauten. 

 

Wärmeverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Der Verbrauch ist 2023 nochmal um 15% zurück gegangen. 
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Wasserverbrauch seit 2019 in m³ 

 

Der Verbrauch der beiden Wasserzähler zusammengenommen ist seit 2020 rückläufig.  
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5.18 Jugendtreff Gerolding 

 

Nutzung Gebäude Fläche Wärme 

(kWh) 
Strom 

(kWh) 
Wasser 

(m3) 
LW LS 

 

Sonderbauten(SON) Jugendtreff_Gerolding 73 5.426 933 19 C B 

 

Im Jugendtreff Gerolding liegt der Wärmeverbrauch unter dem Durchschnitt für 

Sonderbauten, der Stromverbrauch ist sogar in der zweitbesten Effizienzkategorie. 

 

Wärmeverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Der Wärmezähler ist ein virtueller Zähler, der 31% des Verbrauchs am Hauptzähler an der 

Adresse Gemeindeplatz 3 dem Jugendtreff zuweist – insgesamt ist dort der 

Wärmeverbrauch stark zurück gegangen.  

  



Gemeinde-Energie-Bericht 2023, Dunkelsteinerwald 
 

Version 12-03-2025 
 Seite 68 

 

Stromverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Der Stromverbrauch ist hier seit 2022 stark um Rückgang begriffen.  
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Wasserverbrauch seit 2019 in m³ 

 

Der Wasserzähler ist auch ein virtueller Zähler, der jedoch mit dem Wasserzähler im 

Gemeindeamt zusammenhängt und einen Verbrauchsanteil von 11% am Hauptzähler 

annimmt. Somit ist die Verbrauchstendenz hier dieselbe – der Wasserverbrauch ist 2023 

leicht angestiegen. 
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5.19  Öffentliches WC in der Kirche Mauer 

 

Nutzung Gebäude Fläche Wärme 

(kWh) 
Strom 

(kWh) 
Wasser 

(m3) 
LW LS 

 

Sonderbauten(SON) 
Öffentl. WC in Kirche 

Mauer 
 0 

0 22 
kA kA 

 

Beim öffentlichen WC in der Kirche Mauer ist keine Fläche hinterlegt, daher gibt es hier auch 

kein Benchmark. 

 

Wasserverbrauch seit 2019 in kWh 

 

2023 ist der Verbrauch nur leicht zurück gegangen. 
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5.20  Öffentliches WC in der Kirche Gerolding 

 

Nutzung Gebäude Fläche Wärme 

(kWh) 
Strom 

(kWh) 
Wasser 

(m3) 
LW LS 

 

Sonderbauten(SON) 
Öffentl. WC Kirche 

Gerolding 
 0 

0 29 
kA kA 

 

Beim öffentlichen WC in der Kirche Gerolding ist keine Fläche hinterlegt, daher gibt es hier 

auch kein Benchmark. 

 

Wasserverbrauch seit 2019 in m³ 

 

Der Wasserverbrauch ist 2023 weiter deutlich angestiegen. Das ist der Höchstverbrauch seit 

Beginn der Energiebuchhaltung. 
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5.21  Pfarramt Gansbach 

 

Nutzung Gebäude Fläche Wärme 

(kWh) 
Strom 

(kWh) 
Wasser 

(m3) 
LW LS 

 

Sonderbauten(SON) Pfarramt Gansbach  0 0 32 kA kA 

 

Im Pfarramt Gansbach wird nur Wasser bilanziert, daher gibt es auch hier kein Benchmark. 

 

Wasserverbrauch seit 2019 in m³ 

 

Der Wasserverbrauch ist seit 2019 auf einem weit niedrigeren Niveau und war 2021 extrem 

gering. 2023 ist er wieder gesunken. 
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5.22  Sparmarkt Gansbach 

 

Nutzung Gebäude Fläche Wärme 

(kWh) 
Strom 

(kWh) 
Wasser 

(m3) 
LW LS 

 

Sonderbauten(SON) Sparmarkt Gansbach 447 33.394 0 170 C kA 

 

Beim Sparmarkt Gansbach werden nur Wärme- und Wasserverbrauch bilanziert. Das 

Wärmebenchmark ist unter dem Durchschnitt für Sonderbauten, allerdings ist das 

Benchmark hier meines Erachtens nicht aussagekräftig, da der Sparmarkt hier mangels 

Vergleichbarkeit in der Kategorie der Sondergebäude angelegt wurde und sich somit in 

„einem Topf“ mit Vereinsheimen und dergleichen befindet, die weit geringere 

Energieverbräuche haben. 

 

Wärmeverbrauch seit 2020 in kWh 

 

Der hohe Wärmeverbrauch ist 2023 weiter zurück gegangen. 
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Wasserverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Beim Wasserverbrauch kam es bis 2022 zu massiven Steigerungen, 2023 hat sich der 

Verbrauch wieder normalisiert.  
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5.23  Sportplatz GFSU 

 

Nutzung Gebäude Fläche Wärme 

(kWh) 
Strom 

(kWh) 
Wasser 

(m3) 
LW LS 

 

Sonderbauten(SON) Sportplatz GFSU 168 0 2505 2 kA B 

 

Beim Sportplatz Gerolding werden nur Strom und Wasser bilanziert, er ist als 

Sondergebäude in der Energiebuchhaltung, und als solches ist der Stromverbrauch in der 

zweitbesten Effizienzkategorie. 

 

Stromverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Der Stromverbrauch ist 2023 wieder gefallen, hier scheint sich eine 2-jährige 

Verbrauchsschwankung abzuzeichnen.  
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Wasserverbrauch seit 2019 in m³ 

 

Der Wasserverbrauch ist seit 2020 minimal und bis 2023 noch weiter gesunken. 

 

  



Gemeinde-Energie-Bericht 2023, Dunkelsteinerwald 
 

Version 12-03-2025 
 Seite 77 

 

5.24  Bürgertreff Mauer 

 

Nutzung Gebäude Fläche Wärme 

(kWh) 
Strom 

(kWh) 
Wasser 

(m3) 
LW LS 

 

Veranstaltungszentrum(VAZ) Bürgertreff Mauer 170 59.327 2465 70 G C 

 

Die Zähler im Bürgertreff Mauer sind virtuell, je 1/3 des Gesamtverbrauchs, bei dem auch 

der Kindergarten und das Musikheim dabei sind, wird dem Bürgertreff zugeordnet. Unter 

dieser Voraussetzung ist der Wärmeverbrauch in der schlechtesten Kategorie für 

Veranstaltungszentren in NÖ, während der Stromverbrauch unter dem Durchschnitt für 

Veranstaltungszentren liegt. 

 

Wärmeverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Analog zum Kindergarten und der Musik in Mauer steigt der Wärmeverbrauch seit 2021 stark 

an und hat sich 2023 fast verdoppelt! 
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Stromverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Der Stromverbrauch schwankt dagegen nur leicht und ist 2023 auch wieder angestiegen. 
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Wasserverbrauch seit 2019 in m³ 

 

Höhe und Verlauf des Wasserverbrauches ist ident mit dem Kindergarten und dem 

Musikheim Mauer. 
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5.25 GVZ Gerolding 

 

Nutzung Gebäude Fläche Wärme 

(kWh) 
Strom 

(kWh) 
Wasser 

(m3) 
LW LS 

 

Veranstaltungszentrum(VAZ) GVZ_Gerolding 200 0 1528 11 kA B 

 

Im GVZ Gerolding werden nur die Strom- und Wasserverbräuche bilanziert, weswegen es 

auch kein Wärme-Benchmark gibt. Der Stromverbrauch liegt in der zweitbesten 

Effizienzkategorie für ein Veranstaltungszentrum in NÖ. 

 

Stromverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Der Stromverbrauch ist 2023 wieder auf den Level von 2020 gesunken.  
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Wasserverbrauch seit 2019 in m³ 

 

Beim Wasserverbrauch sieht man die Corona-Pandemie deutlich. 

 

Langfristig gesehen schwankt der Wasserverbrauch hier sehr stark.  

  



Gemeinde-Energie-Bericht 2023, Dunkelsteinerwald 
 

Version 12-03-2025 
 Seite 82 

 

5.26  Landjugend Daxberg 

 

Nutzung Gebäude Fläche Wärme 

(kWh) 
Strom 

(kWh) 
Wasser 

(m3) 
LW LS 

 

Veranstaltungszentrum(VAZ) LJ_Daxberg 67 0 630 0 kA B 

 

Hier wird nur der Stromverbrauch bilanziert, und für ein Veranstaltungszentrum liegt der 

Stromverbrauch in der zweitbesten Effizienzkategorie. 

 

Stromverbrauch seit 2019 in kWh 

 

2019 und 2020 kam es hier zu ausgeprägten Mehrverbräuchen, danach liegt der 

Stromverbrauch auf einem eher üblichen Level. 
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5.27 VAZ Gansbach mit PV-Anlage 

 

Nutzung Gebäude Fläche Wärme 

(kWh) 
Strom 

(kWh) 
Wasser 

(m3) 
LW LS 

 

Veranstaltungszentrum(VAZ) 
VAZ_Gansbach mit PV-

Anlage 
100 0 

4571 24 
kA G 

 

Beim VAZ Gansbach werden Strom und Wasser bilanziert, diese Zähler werden mit der FF 

Gansbach geteilt und 50% des Verbrauchs werden dem VAZ zugerechnet. Unter dieser 

Voraussetzung liegt der Stromverbrauch in der schlechtesten Kategorie; wird hier mit Strom 

geheizt, somit ist das auch die Erklärung für das hohe Benchmark. 

 

Stromverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Der Stromverbrauch ist 2023 wieder angestiegen. 

  



Gemeinde-Energie-Bericht 2023, Dunkelsteinerwald 
 

Version 12-03-2025 
 Seite 84 

 

Wasserverbrauch seit 2019 in kWh  

 

Auch der Wasserzähler ist ein virtueller Zähler mit 50% Verbrauchsanteil, der 

Wasserverbrauch ist auch angestiegen, allerdings nur minimal.  
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5.28 Alle Wohnungen im Gemeindeamt Gansbach 

 

Nutzung Gebäude Fläche Wärme 

(kWh) 
Strom 

(kWh) 
Wasser 

(m3) 
LW LS 

 

Wohngebäude(WG) 
Alle Wohnungen im GA 

Gansbach 
296 17.230 

477 0 
C A 

 

Hier wird die Gesamtfläche der Wohnungen zusammengezählt und durch die 

Gesamtverbräuche aller Wärme- bzw. Stromzähler dividiert. So ergibt sich ein Wärme-

Benchmark das für Wohngebäude in NÖ unter dem Durchschnitt liegt, der Stromverbrauch 

ist sogar in der besten Effizienzkategorie. 

 

Wärmeverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Der Wärmeverbrauch war 2020/21 um ein Stück höher und ist wieder auf einen üblichen 

Level gefallen. 2023 ist er nur minimal angestiegen. 
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Stromverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Der Stromverbrauch ist 2023 wieder etwas gesunken, ist aber absolut gesehen minimal. 
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5.29 Arztwohnung Dr. Denk 

 

Nutzung Gebäude Fläche Wärme 

(kWh) 
Strom 

(kWh) 
Wasser 

(m3) 
LW LS 

 

Wohngebäude(WG) Arztwohnung Dr. Denk 141 13.641 0 0 E kA 

 

In der Arztwohnung von Dr. Denk wird nur der Wärmeverbrauch verrechnet, und dieser liegt 

über dem Durchschnitt für Wohnungen.  

 

Wärmeverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Der Wärmeverbrauch ist 2022 um fast 1/3 zurück gegangen und 2023 noch weiter 

gesunken. 
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6. Anlagen 

In folgendem Abschnitt werden die Anlagen näher analysiert 

 

6.1 ASZ Gerolding mit PV 

 

Stromverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Berücksichtigt man die PV-Anlage so werden der geringe Bezug vom Netz und die hohe 

Eigenstromerzeugung addiert, und die Rücklieferung des restlichen Stromes ins Netz 

abgezogen. Das Resultat ist, dass jedes Jahr mehr vom selbst produzierten Strom 

verbraucht wurde. 

  



Gemeinde-Energie-Bericht 2023, Dunkelsteinerwald 
 

Version 12-03-2025 
 Seite 89 

 

6.2 Freibad Gerolding mit PV 

 

Stromverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Verrechnet man den Bezug, die Eigenstromerzeugung und die Rücklieferung ins Netz 

gegeneinander, dann sieht man, dass 2022 ein Ausreißer-Jahr mit besonders hohem 

Gesamtverbrauch war. Das war der höchste Verbrauch seit Beginn der Energiebuchhaltung. 
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Wasserverbrauch seit 2019 in m³ 

 

Bis 2021 ist der Wasserverbrauch stark zurück gegangen und ist seitdem ziemlich stabil. 
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Der Mehrverbrauch am Hauptwasserzähler im Freibad Gerolding wird durch die Einsparung 

am Wasserzähler „San_Beach“ mehr als aufgefangen. 
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6.3 Hochbehälter 

 

Stromverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Der Stromverbrauch der Hochbehälter insgesamt ist 2023 wieder gesunken. 

 

Datum 

  

2021 

2022 

2023 
 

Strom HB Krapfenberg P.1 

kWh 

2568,48 

6938,65 

2681,93 
 

Strom WW Gansbach alt 

kWh 

535,57 

2005,93 

597,06 
 

 

Das liegt überwiegend am HB Krapfenberg und der WV Gansbach alt. 
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6.4 Kinderspielplatz Süssgraben/Mauer 

 

Wasserverbrauch seit 2019 in m³ 

 

Der Wasserverbrauch ist seit 2021 minimal. 
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6.5 Kläranlage Gansbach mit PV 

 

Stromverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Der Verbrauch ändert sich über die Jahre gesehen nur wenig, hier ist die 

Eigenstromerzeugung und die Rückspeisung überschüssigen Stromes schon berücksichtigt.  
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Wasserverbrauch seit 2019 in m³ 

 

Der Wasserverbrauch ist seit 2021 auf weit niedrigerem Niveau, hat sich aber 2023 im 

Vergleich zu den beiden Vorjahren deutlich gesteigert.  
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6.6 Kläranlage Gerolding mit PV 

 

Stromverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Der Stromverbrauch der Kläranlage Gerolding ist bis 2022 deutlich angestiegen und 

verharrte 2023 auf höherem Niveau. 
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Wasserverbrauch seit 2019 in m³ 

 

Der Wasserverbrauch hat sich 2023 fast verdoppelt und beträgt nun das 3,5fache des 

Verbrauches von 2021. 

  



Gemeinde-Energie-Bericht 2023, Dunkelsteinerwald 
 

Version 12-03-2025 
 Seite 98 

 

6.7 Kläranlagen (sonstige) 

 

Stromverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Der Verbrauch hat sich 2023 leicht verringert. 
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6.8 Leichenhalle Gansbach 

Stromverbrauch ab 2019 in kWh 

 

Der Stromverbrauch der Leichenhalle Gansbach hat sich 2023 um mehr als die Hälfte 

verringert. 
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6.9 Leichenhalle Gerolding 

Stromverbrauch seit 2019 in kWh 

 

2023 betrug der Stromverbrauch der Leichenhalle Gerolding nur mehr 46% des 2022er 

Verbrauches.  
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6.10 Pumpwerke 

Stromverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Der Stromverbrauch ist 2023 wieder auf das übliche Niveau zurück gegangen. 
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6.11 Sakralgebäude 

Stromverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Der Stromverbrauch steigt seit 2021. 

Dafür verantwortlich ist die Kirchenanstrahlung Gerolding (hellblaue Linie). 

  



Gemeinde-Energie-Bericht 2023, Dunkelsteinerwald 
 

Version 12-03-2025 
 Seite 103 

 

6.12 Sportplatz Gansbach 

Wasserverbrauch seit 2019 in m³ 

 

Der Wasserverbrauch beim Sportplatz Gansbach ist seit 2022 viel weniger geworden. 

 

So niedrig war der Wasserverbrauch dort noch nie.  
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6.13 Sportplatz Mauer 

 

Wasserverbrauch seit 2019 in m³ 

 

Auch beim Sportplatz Mauer ist der Wasserverbrauch bis 2022 minimal geworden und hat 

sich 2023 nur leicht gesteigert. 
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6.14 Straßenbeleuchtung 

 

Stromverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Der Stromverbrauch ist seit 2021 stark zurück gegangen – wurde in diesem Jahr die LED-

Umstellung begonnen? 2023 ist der Stromverbrauch wieder angestiegen. 

Ursächlich dafür ist fast zur Gänze die Straßenbeleuchtung Grabenhofstraße P.13. 
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6.15 Infostand Mauer 

 

Stromverbrauch seit 2019 in kWh 

 

Der Stromverbrauch hat 2022 wieder zugenommen. Die Telefonzellen wurden am 31.08.22 

das letzte Mal abgelesen, der geringe Verbrauch des Jahres 2023 entspricht dem Verbrauch 

es Infostandes.  
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6.16 Tennisclub Gansbach 

Wasserverbrauch seit 2019 in m³ 

 

Der Wasserverbrauch 2023 wieder leicht zurück gegangen. 

 

Seit 2019 gibt es hier hohe Verbräuche. 
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6.17 Tennisplatz Mauer 

 

Wasserverbrauch seit 2019 in m³ 

 

Seit 2020 verläuft der Wasserverbrauch hier auf einem niedrigeren Niveau und ist 2023 

nochmal deutlich zurück gegangen.  
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7. Beratung und Unterstützungsangebote 
Vom Wissen zum Handeln – auf Basis des Gemeinde-Energie-Berichtes wurden nun 
Einsparungspotentiale entdeckt und mögliche Energie-Maßnahmen identifiziert. Als 
Unterstützung bei der Planung und Projektumsetzung der Energie-Maßnahmen 
bietet die Energie- und Umweltagentur NÖ spezielle Angebote für NÖ Gemeinden 
an: 
 
Energieberatungsangebote für Gemeinden 
Die Energieberatung NÖ und Ökomanagement NÖ bieten speziell für 
niederösterreichische Gemeinden ein abgestimmtes Beratungsangebot an. 

www.umweltgemeinde.at/energieberatung-fuer-noe-gemeinden 
 
Förderberatung für NÖ Gemeinden 
Informationen über aktuelle Förderungen für kommunale 
Klimaschutzmaßnahmen in den Bereichen Energie, Mobilität, Natur-Boden- 
Wasser und Allgemeines erhalten NÖ Gemeinden unter 02742 22 14 44 
sowie im Förderratgeber Klima-Energie-Umwelt-Natur unter 

www.umweltgemeinde.at/foerderratgeber-klima 
 
Service für Energiebeauftragte 
Damit Energiebeauftragte die gesetzlichen Anforderungen erfüllen können, 
bietet die Energie- und Umweltagentur NÖ umfassende Unterstützung für 
Gemeinden und Energiebeauftragte an. Dazu zählen unter anderem 
umfangreiche Ausbildungs- und Vernetzungsangebote sowie ein eigener 
„Interner Bereich“ auf 

www.umweltgemeinde.at/energiebeauftragte 
 
Umwelt-Gemeinde-Service 
Das Umwelt-Gemeinde-Service der Energie- und Umweltagentur NÖ ist 
die die erste Anlaufstelle für Gemeinde-VertreterInnen bei Fragen zu 
Energie, Umwelt und Klima. Das Umwelt-Gemeinde-Telefon (02742 22 14 
44) sowie über gemeindeservice@enu.at wird eine individuelle Beratung 
sichergestellt. 

www.umweltgemeinde.at 


